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CAIXA DE EQUALIZAÇÃO COM BARRAMENTO

TERMINAL DE PRESSÃO 50mm2 TEL-5050

CABO COBRE NÚ 50mm2 TERMOTÉCNICA TEL-5750 - ATERRAMENTO

BARRA REDONDA RE-BAR Ø8mm x 3,00m (DESCIDA INTERNO NOS PILARES)

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO PVC D=300mm TEL-550

HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA 5/8''x2,40m SOLDADA NO CABO TERRA

CABO COBRE NU 50mm2 PARA INTERLIGAÇÃO COM O PILAR

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS

MINI CAPTOR TIPO BARRA CHATA TERMINAL AÉREO TEL-042

LEGENDA:

1

2

3

5

6

7

8

9

10

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8'' x 1/8'' X 3000mm COM FUROS 7mm 
4

CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA VERTICAL
11

ELETRODUTO RÍGIDO PVC 1''
12

TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA ALUMÍNIO 7/8''x1/8''x300mm
13

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO QUE SOBE 7/8''x1/8''x3000mm
14

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO QUE DESCE 7/8''x1/8''x3000mm
15

SEGUE P/ ATERRAMENTO

CEMIG

9

5

1

6

6

6

6

12

1

1

5

5

5

5

13

13

13

13

13

7

7

7

7

PARA GARANTIR A EQUALIZAÇÃO DO SISTEMA, TODOS OS ATERRAMENTOS DA FÁBRICA, DEVERÃO 

SER EQUALIZADOS COM O SPDA ATRAVÉS DE CABO NÚ 50mm2, CONECTADOS A CAIXA DE EQUALIZAÇÃO.

PARA ESTE TIPO DE ESTRUTURA SERÁ DEFINIDO NÍVEL 3 DE PROTEÇÃO.

A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DESTE PROJETO SE RESTRINGE A SUA ELABORAÇÃO, FICANDO A

EXECUÇÃO, QUE DEVERÁ SER FEITA DE FORMA FIEL, A CARGO DO INSTALADOR.

NO CASO DE SER INSTALADO ANTENA OU OUTRAS ESTRUTURAS NA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO, ESTA 

NÃO É FUNÇÃO DO SPDA A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS. PARA TAL, OS

INTERESSADOS DEVERÃO ADQUIRIR SUPRESORES DE SURTOS INDIVIDUAIS (PROTETORES DE LINHA)

FIXADO NOS  PILARES E INTERLIGADAS AS HASTES ATRAVÉS DE CABO DE COBRE 16mm2

AS DESCIDAS SERÃO EXECUTADAS ATRAVÉS DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO

PARA CADA DESCIDA DEVERÁ SER INSTALADA UMA HASTE DE ATERRAMENTO EXECUTADAS CONFORME

ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.

O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS,  PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARINTIR

TODOS OS MATERIAIS RELACIONADOS SÃO DO FABRICANTE ''TERMOTÉCNICA'' (31) 3333-0499,

O VALOR MÁXIMO DA RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER DE 10 ohms. 

A FOGO OU BANHADAS COM 254 MICRÔMETROS DE COBRE. SENDO PROIBIDA A ZINCAGEM ELETRÔNICA.

DEVERÃO SER FEITAS VISTORIAS PERIODICAMENTE NAS INSTALAÇÕES.

TODAS AS ''PINGADEIRAS'' DEVERÃO SER INTERLIGADAS ENTRE SI ATRAVÉS DE BARRA CONDUTORA

TODAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ORIGEM FERROSA, USADAS NO SPDA, DEVERÃO SER GALVANIZADAS

NAS CARGAS ESPECIALIZADAS.

DEVERÁ SER PROTEGIDA POR UM CAPTOR TIPO FRANKLIN.

LEGENDA E DETALHES.

A EFICIÊNCIA DO SPDA.

PODENDO SER USADO PRODUTOS SIMILARES.

DE ALUMÍNIO OU CABO 16mm2 TERMOTÉCNICA TEL-770.

NOTAS GERAIS:

O SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, DEVERÁ SER INSTALADO CONFORME 

NBR-5419. AS TELHAS METÁLICAS DA COBERTURA SERÃO UTILIZADAS COMO CAPTOR NATURAL E OS

PILARE METÁLICOS COMO DESCIDAS.

COTAS EM MILÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.

FORMA, AS CARCAÇAS DOS EQUIPAMENTOS QUE VIEREM A EXISTIR NA COBERTURA, DEVERÁ SER

A MALHA DE TERRA DA SUBESTAÇÃO DEVERÁ SER INTERLIGADA A MALHA GERAL DE TERRA, DA MESMA

INTERLIGADA AO SPDA.

EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS DE MONTAGEM, DEVERÃO SER SANADAS NA OBRA, CONFORME

ORIENTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

TODA ESTRURA METÁLICA NA FACHADA DA EDIFICAÇÃO, OBRIGATORIAMENTE TERÁ QUE SER 

EXECUTADAS DENTRO DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO

NÃO SERÃO ACEITAS NENHUM TIPO DE CONEXÃO ATRAVÉS DE CONECTORES QUE NÃO SEJAM
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CABO 16mm2 E HASTE 

DETALHE ENTRE UNIÃO

REF.:  TEL-585

CONECTOR HASTE-CABO

REF.: TEL5814

HASTE COBREADA ALTA ACAMADA

50mm2 REF.:TEL-5750

CABO DE COBRE NU

CLIPS GALVANIZADO

Ø 3/8" TEL-5238

CONECTOR CABO/HASTE EM BRONZE

PARA DOIS CABOS TEL-570

HASTE EM CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO TEL-550

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO

SOLO DE PVC COM TAMPA

DE FERRO 30cm TEL-550

DE ATERRAMENTO

VALA DA MALHA

2

#50mm 

CABO DE COBRE NU

20cm

5
0

c
m

DETALHE DA HASTE DE ATERRAMENTOCAIXA DE EQUALIZAÇÃO

CX METÁLICA P/ EMBUTIR C/ TAMPA

TERMINAL DE 

PRESSÃO 35mm2

PLACA COBRE

(15x15x0,2)cm

20x20x14cm

ISOLADOR DE

BAIXA TENSÃO

COBRE COM O ATERRAMENTO

CONEXÃO DA DESCIDA EM CABO DE

ALUMÍNIO E DERIVAÇÃO PARA CABO DE COBRE

DETALHE DE FIXAÇÃO DE BARRA CHATA DE

COM PROTEÇÃO ATRAVÉS DO ELETRODUTO
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CAIXA DE EQUALIZAÇÃO COM BARRAMENTO

TERMINAL DE PRESSÃO 50mm2 TEL-5050

CABO COBRE NÚ 50mm2 TERMOTÉCNICA TEL-5750 - ATERRAMENTO

BARRA REDONDA RE-BAR Ø8mm x 3,00m (DESCIDA INTERNO NOS PILARES)

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO PVC D=300mm TEL-550

HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA 5/8''x2,40m SOLDADA NO CABO TERRA

CABO COBRE NU 50mm2 PARA INTERLIGAÇÃO COM O PILAR

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS

MINI CAPTOR TIPO BARRA CHATA TERMINAL AÉREO TEL-042

LEGENDA:

1

2

3

5

6

7

8

9

10

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8'' x 1/8'' X 3000mm COM FUROS 7mm 
4

CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA VERTICAL
11

ELETRODUTO RÍGIDO PVC 1''
12

TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA ALUMÍNIO 7/8''x1/8''x300mm
13

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO QUE SOBE 7/8''x1/8''x3000mm
14

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO QUE DESCE 7/8''x1/8''x3000mm
15

SEGUE P/ ATERRAMENTO

CEMIG

9

5

1

6

6

6

6

12

1

1

5

5

5

5

13

13

13

13

13

7

7

7

7

PARA GARANTIR A EQUALIZAÇÃO DO SISTEMA, TODOS OS ATERRAMENTOS DA FÁBRICA, DEVERÃO 

SER EQUALIZADOS COM O SPDA ATRAVÉS DE CABO NÚ 50mm2, CONECTADOS A CAIXA DE EQUALIZAÇÃO.

PARA ESTE TIPO DE ESTRUTURA SERÁ DEFINIDO NÍVEL 3 DE PROTEÇÃO.

A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DESTE PROJETO SE RESTRINGE A SUA ELABORAÇÃO, FICANDO A

EXECUÇÃO, QUE DEVERÁ SER FEITA DE FORMA FIEL, A CARGO DO INSTALADOR.

NO CASO DE SER INSTALADO ANTENA OU OUTRAS ESTRUTURAS NA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO, ESTA 

NÃO É FUNÇÃO DO SPDA A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS. PARA TAL, OS

INTERESSADOS DEVERÃO ADQUIRIR SUPRESORES DE SURTOS INDIVIDUAIS (PROTETORES DE LINHA)

FIXADO NOS  PILARES E INTERLIGADAS AS HASTES ATRAVÉS DE CABO DE COBRE 16mm2

AS DESCIDAS SERÃO EXECUTADAS ATRAVÉS DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO

PARA CADA DESCIDA DEVERÁ SER INSTALADA UMA HASTE DE ATERRAMENTO EXECUTADAS CONFORME

ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.

O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS,  PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARINTIR

TODOS OS MATERIAIS RELACIONADOS SÃO DO FABRICANTE ''TERMOTÉCNICA'' (31) 3333-0499,

O VALOR MÁXIMO DA RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER DE 10 ohms. 

A FOGO OU BANHADAS COM 254 MICRÔMETROS DE COBRE. SENDO PROIBIDA A ZINCAGEM ELETRÔNICA.

DEVERÃO SER FEITAS VISTORIAS PERIODICAMENTE NAS INSTALAÇÕES.

TODAS AS ''PINGADEIRAS'' DEVERÃO SER INTERLIGADAS ENTRE SI ATRAVÉS DE BARRA CONDUTORA

TODAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ORIGEM FERROSA, USADAS NO SPDA, DEVERÃO SER GALVANIZADAS

NAS CARGAS ESPECIALIZADAS.

DEVERÁ SER PROTEGIDA POR UM CAPTOR TIPO FRANKLIN.

LEGENDA E DETALHES.

A EFICIÊNCIA DO SPDA.

PODENDO SER USADO PRODUTOS SIMILARES.

DE ALUMÍNIO OU CABO 16mm2 TERMOTÉCNICA TEL-770.

NOTAS GERAIS:

O SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, DEVERÁ SER INSTALADO CONFORME 

NBR-5419. AS TELHAS METÁLICAS DA COBERTURA SERÃO UTILIZADAS COMO CAPTOR NATURAL E OS

PILARE METÁLICOS COMO DESCIDAS.

COTAS EM MILÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.

FORMA, AS CARCAÇAS DOS EQUIPAMENTOS QUE VIEREM A EXISTIR NA COBERTURA, DEVERÁ SER

A MALHA DE TERRA DA SUBESTAÇÃO DEVERÁ SER INTERLIGADA A MALHA GERAL DE TERRA, DA MESMA

INTERLIGADA AO SPDA.

EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS DE MONTAGEM, DEVERÃO SER SANADAS NA OBRA, CONFORME

ORIENTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

TODA ESTRURA METÁLICA NA FACHADA DA EDIFICAÇÃO, OBRIGATORIAMENTE TERÁ QUE SER 

EXECUTADAS DENTRO DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO

NÃO SERÃO ACEITAS NENHUM TIPO DE CONEXÃO ATRAVÉS DE CONECTORES QUE NÃO SEJAM
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CABO 16mm2 E HASTE 

DETALHE ENTRE UNIÃO

REF.:  TEL-585

CONECTOR HASTE-CABO

REF.: TEL5814

HASTE COBREADA ALTA ACAMADA

50mm2 REF.:TEL-5750

CABO DE COBRE NU

CLIPS GALVANIZADO

Ø 3/8" TEL-5238

CONECTOR CABO/HASTE EM BRONZE

PARA DOIS CABOS TEL-570

HASTE EM CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO TEL-550

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO

SOLO DE PVC COM TAMPA

DE FERRO 30cm TEL-550

DE ATERRAMENTO

VALA DA MALHA

2

#50mm 

CABO DE COBRE NU

20cm

5
0

c
m

DETALHE DA HASTE DE ATERRAMENTOCAIXA DE EQUALIZAÇÃO

CX METÁLICA P/ EMBUTIR C/ TAMPA

TERMINAL DE 

PRESSÃO 35mm2

PLACA COBRE

(15x15x0,2)cm

20x20x14cm

ISOLADOR DE

BAIXA TENSÃO

COBRE COM O ATERRAMENTO

CONEXÃO DA DESCIDA EM CABO DE

ALUMÍNIO E DERIVAÇÃO PARA CABO DE COBRE

DETALHE DE FIXAÇÃO DE BARRA CHATA DE

COM PROTEÇÃO ATRAVÉS DO ELETRODUTO
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